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]
Descripcién 179487 -3 ENF. 2000
No. Muestra 373434 _ ENE. 2020
Fecha de recepcion 05.12.2019 i'iEG}‘Z-(/I.-: B bieoi
Fecha de toma de muestra 05/12/2019 14:20 IO s, '
Muestreador Cliente *

Referencia del Cliente* Agua control en grifo de consumidor: Salas de los Infantes.
Recogida en: Panaderia Bernardo. Salas de los Infantes.

Observacion*:

Datos in situ:

Cloro: 0,47 mgl/l
Turbidez: 0,79 NTU
Color: Normal.
Olor: Normal
Sabor: Normal.
Conductividad: 358
pH: 7,8 u

R.D.
Unidad Resultados 140/2003 Incertidum. Método

Cationes
|Amonio (NH4) Img/l | <0,05] <=0,5 | | [ QmP_504_AI_50_09_x(TA)u|

Metales
Cobre (Cu) mg /| 0119] <=2 +-0,012 | QMP_504_Al_55 23 x(TA))
Hierro (Fe) ug /| _ 216, <=200 +/-32 | QMP_504_AI_55_23 x(TA)¥

Plomo (Pb) ug /| <1,0] <=10 QMP_504_AI_55_23_x(TA)Y)

Parametros Microbioldgicos
Recuento de Bacterias Coliformes ufc/100m 0 0 SO 9308-1: 2014
Recuento de Escherichia Coli ufc/100ml 0 0 _ SO 9308-1: 2014

Explicacién: El simbolo '<' o n.d. precedente a un resultado, significa que el valor obtenido esta por debajo del limite de cuantificacion.
La incertidumbre que se indica en este informe, esté de acuerdo con la "Guia para la expresién de la incertidumbre de medida” (GUM,
JCGM 100:2008), especificada en "Nordtest Report TR 537". El factor de cobertura es 2, que corresponde a una probabilidad del 95 %.
La incertidumbre de medida indicada es la maxima obtenida entre las matrices validadas. Puede haber muestras especificas para las
cuales la incertidumbre de medida se desvie del valor reportado.

u) Ensayo acreditado en el laboratorio del Grupo Agrolab donde se ha analizado.

Laboratorio del Grupo Agrolab

Analisis realizado por
(TA) AGROLAB Laboratorio Tarragona, Ct.Valencia 205, 43006 Tarragona, acreditado segun ISO/IEC 17025:2005, nimero de acreditacion:
258/LE529 and 258/LE530

Métodos

QMP_504_AI_50_09_x; QMP_504_Al_55_23 x
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Las actividades marcadas con " * " no estdn amparadas por la acreditacién de ninguna Entidad
de Acreditacion. El resto de actividades estan cubiertas por la acreditacion ISO/IEC 17025: 2005.

E K 8 AT 8 8
N* 258LEGI0 « N THALESIO



o

AGROLAB IBERICA S.L.U. dm AGROLAB "

C/ Valle de Tobalina, 40 Ctra. de Valencia, n°205

Pol.Ind.Villalonquéjar 09001 BURGOS 43006 TARRAGONA ;
Tel. 947 481 192 Tel. 977 551 114 Your labs. Your service.
email: bur@agrolab-iberica.com email: tgn@agrolab-iberica.com

Fecha 17.12.2019
N° cliente 10000305514
INFORME ANALITICO 179487 - 373434

* Los siguientes resultados estan fuera de los valores requeridos por la normativa vigente
Analisis Valor Unidad
Hierro (Fe) 216 ug/l valor maximo excedido

* Para los parametros analizados, la muestra incumple la normativa RD 140/2003 y mod.
en la parte C "Parametros indicadores" del Anexo |. La muestra cumple el RD140/2003 y
mod. en los requisitos especificados en las partes A, B y D del Anexo | (obligado
cumplimiento)

Comentarios*:

Envases: A203 + A102 + A002

El parametro "Hierro (Fe)" se encuentra recogido en la parte C del anexo | del R.D. 140/2003.

El Programa de Vigilancia Sanitaria del agua de consumo humano de Castilla y Leén, de aplicacién a partir del 1 de
marzo de 2009, en el anexo 4.1. (Estrategia de actuacién ante incumplimientos de los parametros de la parte C del
anexo | del R. D 140/2003) indica los siguientes valores de no aptitud del agua de consumo:

Hierro (Fe): MAXIMO 800 mg/L. En cuanto supere el valor paramétrico (200 microg/L), hay que tomar medidas
correctoras.

Calificacion del agua de acuerdo a la ORDEN SAN/132/2015, de 20 de febrero del 2015: Agua apta para consumo
con deficiencia en la calidad.

Inicio de analisis: 05.12.2019
Final de analisis: 16.12.2019

Todos los analisis han sido realizados en el centro de trabajo de Burgos a no ser que explicitamente se indique lo contrario.
Las incertidumbres de los parametros acreditados estan calculadas y a disposicin del cliente.

El presente informe sélo da fe de la muestra analizada. La identificacion y referencia de la muestra analizada han sido facilitadas por el cliente,
por lo que el laboratorio no se hace responsable de dicha informacién. Para las muestras en las que el laboratorio no ha realizado la toma de la
misma, los resultados corresponden a la muestra tal y como se recibié. La copia parcial o total de este documento requiere la autorizacién
expresa por parte del laboratorio.
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AGROLAB IBERICA lItziar Miguel, Tel. /947481192
CRM (Customer Relationship Manager)
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